TABLERO ELECTRICO DE AIRES ACONDICIONADQOS DEL EDIFICIO 1, SIN RESPALDO " "
UBICACION: CASETA ELECTRICA EDIFICIO 1 Tablero "TAC1
DESCRIPCION: BARRAS DE 225 A, TRIFASICO, 5 HILOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL INCORPORADO. IGUAL O SUPERIOR AL MODELO
NQ454L.2+NC74F/S+MH74, BREAKER PRINCIPAL HDA36125
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U.E. DE A.C. OFICINA MINI 2#10 AWG THHN (F) 1 |R| 2 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. OFICINA Y
SPLIT 208 1500 1.3 19 1#10 AWG THHN (T) 38| 112 | 2730 3 |s| 4 2130 0.44 15 1#10 AWG THHN (T) 19 135 | 1500 | 208 ARCHIVO - MINI SPLIT
2#8 AWG THHN (F) 5 |T| 6 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. OFICINA - MINI
U.E. DE A.C. TIPO DUCTO 208 2500 18,8 25 148 AWG THHN (T 26| 0,80 | 240 =T 3 2/30 0,68 23 1#10 AWG THHN (T 19 13,5 | 1500 | 208 SPLIT
U.E. DE A.C. 01 OFICINA MINI 2#10 AWG THHN (F) 9 |s|10 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. 04 OFICINA - MINI
sPLIT 208 1500 11,3 19 1#10 AWG THHN (1) 22| 0,65 | 2/30 1112 2/30 0,29 10 1#10 AWG THHN (1) 19 13,5 | 1500 | 208 SPLIT
U.E. DE A.C. PREVEEDURIA 2#10 AWG THHN (F) 13 |R| 14 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. 05 OFICINA - MINI
VNI SPLIT 208 1500 11,3 19 1#10 AWG THHN (1) 24| 0,70 | 2/30 5156 2/30 0,44 15 1#10 AWG THHN (T) 19 13,5 | 1500 | 208 SPLIT
U.E. DE A.C. PREVEEDURIA 2#10 AWG THHN (F) 17 | 7| 18 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. 06 OFICINA - MINI
MINI SPLIT 208 1500 11,3 19 1#10 AWG THHIN (| 28 | ©76 | 2130 19 =" 20 2/30 0,47 16 1#10 AWG THHN (T 19 13,5 | 1500 | 208 SPLIT
U.E. DE A.C. 02 OFICINA MINI 2#10 AWG THHN (F) 21 |s| 22 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. OFICINA 08- MINI
SPLIT 208 1500 11,3 19 1#10 AWG THHN (T) 18| 0,53 | 2/30 23 7124 2/30 0,65 22 1#10 AWG THHN () 19 13,5 | 1500 | 208 SPLIT
U.C. DE A.C.01 OFICINA MINI 2#8 AWG THHN (F) 25 |R| 26 2#10 AWG THHN (F) U.E. DE A.C. OFICINA 07- MINI
SPLIT 48000 208 4642 27,9 25 1#8 AWG THHN (7) 19| 1,08 | 2/40 27 s 23 2/30 0,68 23 1#10 AWG THHN (T) 19 13,5 | 1500 | 208 SPLIT
U.C. DE A.C.02 OFICINA MINI 2#8 AWG THHN (F) 29 | T| 30 2#8 AWG THHN (F) U.C. DE A.C.06 OFICINA MINI
SPLIT 48000 208 4642 27,9 25 1#8 AWG THHN (T 17| 0,97 | 2/40 31 TR 32 2/40 0,63 11 1#8 AWG THHN () 25 27,9 | 4642 | 208 SPLIT 48000
U.C. DE A.C.04 OFICINA MINI 2#8 AWG THHN (F) 33 |s| 34 2#8 AWG THHN (F) U.C. DE A.C.07 OFICINA MINI
SPLIT 48000 208 4642 27,9 25 18 AWG THHN (T) 6 | 0,34 | 240 25 7136 2/40 0,74 13 1#8 AWG THHN (1) 25 279 | 4642 | 208 SPLIT 48000
U.C. DE A.C.05 OFICINA MINI 2#8 AWG THHN (F) 37 |R| 38 2#8 AWG THHN (F) U.C. DE A.C.08 OFICINA MINI
SPLIT 48000 208 4642 27,9 25 148 AWG THHN () 8 | 0,46 | 240 29 15 40 2/40 0,85 15 1#8 AWG THHN () 25 27,9 | 4642 | 208 SPLIT 43000
1#12AWG THHN(F)
UG. DE AC.19 OFICINA MNI | - co00 - ’s 248 AWG THHN (F) o | oss | 210 41 | 1) 422 1/20 0,26 8 1#12AWG THHN(N) 13 3,6 350 | 120 EXTRACTOR DE AIRE
SPLIT 60000 ’ 1#8 AWG THHN (T) : 1#12AWG THHN()
43 |R]| 44 2#2/0 AWG RHH-RHW2 (F)
2/150 2,88 35 | 1#2/0 AWG RHH-RHW2 (N)| 63  [126,5| 26314 | 208 TAC1B
.C. .C. s
U.C. DE A.C.20 OFICINAMINI | o 6000 3.1 o5 2#8 AWG THHN (F) 40| 2,04 | 240 45 46 1#4 AWG THHN (T)
SPLIT 60000 1#8 AWG THHN (T) 27 (7128 246 AWG THAN ©)
2/40 2,10 20 25 27,9 | 4642 | 208 | U.C. DE A.C. MINI SPLIT 48000
49 |R| 50 1#8 AWG THHN (T)
s
51 52 2/40 2,10 20 2#8 AWG THHN (F) 25 27,9 | 4642 | 208 | U.C. DE A.C. MINI SPLIT 48000
53 | T| 54 1#8 AWG THHN (T)
Potencia Fase R 37333
Potencia Fase S 36833
Potencia Fase T 26776
Total Potencia Instalada (W) 100942 CORRIENTE LiNEA 122,9 MINIMA CORRIENTE CORTO CIRCUITO 18 KA
Factor de potencia 0,98
Factor demanda 043
Total Potencia Demanda (VA) 44291
Datos Acometida
CIRCUITO ALIMENTADOR HILOS LINEAS (AWG) NEUTRO (AWG) TIERRA (AWG) CONDUCTO (mm) C AIDA TENSION (%)
TPE1 5 3#1/0 RHH-RHW2 THHN (F) [1#1/0 AWG RHHERHW? (N) 1#6 AWG THHN (T) 63
DISTANCIA (m) 30
Datos Tablero
FASES/HILOS ESPACIOS B/N AISLADA 200% (S/N) B/T (S/N) Barras (A) Parche/ EI(IE)I;%;'{\)‘AutOSOP' Interruptor principal (polos/A) Acometida Sup./Inf. (S/D
3/5 54 S S 225 P 3/125 S
TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL EDIFICIO 1
UBICACION: CASETA ELECTRICA EDIFICIO 1 Tabl "“TPE]"
DESCRIPCION: BARRAS DE 400 A, MTRIFASICO, 5 HILOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL INCORPORADO. IGUAL O SUPERIOR AL ablero
MODELO NQ430L4C+NCG62VE/S+MHG62, BREAKER PRINCIPAL LA36250.
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2#1/0AWG RHH/RHW2 (F) 1 |R| 2
TGEN1-1A 208 | 10511 50,5 50 1#1/0 AWG RHH/RHW2 (N) | 55 | 1.8 |2/125 3#1/0 RHH-RHW2 THHN (F)
146 AWG THHN (T) 3 |s| 4 |¥125/1.28] 30 | 1#1/0 AWG RHH-RHW2 (N) | 63 |122,9|44291 | 208 TAC1
1#6 AWG THHN (T)
2#2 AWG THHN (F) 5(T| 6
TGEN1-1B 208 18141 87,2 38 1#2 AWG THHN (N) 23] 1,3 |2/100 7 |r| 8 242 AWG THHN )
1#6 AWG THHN .
M 2/100|0,99| 25 1#2 AWG THHN (N) 50 | 62,5 | 13000 | 208 TGEFL\:; A1|(\3,| é%ﬁ)gg;o
2#2 AWG THHN (F) 9 |s|10 1#6 AWG THHN (T)
TGEN1-2A 208 6105 29,4 38 1#2 AWG THHN (N) 56 1,65 | 2/70
1#6 AWG THHN (T) 11|T]12
2#2 AWG THHN (F) 13 |R| 14
TGEN1-2B 208 6271 30,1 38 1#2 AWG THHN (N) 230,76 2/100
1#6 AWG THHN (T) 16(s | 16
LAMPARA DE TIPO METALARC 2#10 AWG THHN (F) 17 | 7|18
EXSTENTE 208 450 2,2 19 1#10 AWG THHN () 20 (0,18 | 2/30 19 = 20
21|85 | 22
23| T | 24
25|R| 26
27 s | 28
29| T]| 30
Potencia Fase R 38950
Potencia Fase S 32707
Potencia Fase T 27112
Total Potencia Instalada (W) 98770 CORRIENTE LiNEA 202,0 MiNIMA CORRIENTE CORTO CIRCUITO 18 KA
Factor de potencia 0,95
Factor demanda 0,70
Total Potencia Demanda (VA) 72778
Datos Acometida
CIRCUITO ALIMENTADOR HILOS LINEAS (AWG) NEUTRO (AWG) TIERRA (AWG) CONDUCTO (mm) CAIDA TENSION (%)
P 3#250KCML RHHRHW2 (F) | 1#250KCMIL RHH/RHW2(N) 1#1/0 AWG RHH/RHW2 (T) 100 2.7
DISTANCIA (m) 90
Datos Tablero
o Parche /Empot./ o } .
FASES/HILOS ESPACIOS B/N AISLADA 200% (S/N) B/T (S/N) Barras (A) Autosop. (P/E/A) Interruptor principal (polos/A) Acometida Sup./Inf. (S/1)
3/5 30 S S 400 P 3/250 S

TABLEROQO ELECTRICO PRINCIPAL RESPALDADQ EDIFICIO 1 " "
UBICACION: CASETA ELECTRICA EDIFICIO 1 Tablero "TRE1
DESCRIPCION: BARRAS DE 225 A, TRIFASICO, 5 HILOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL INCORPORADO. IGUAL O SUPERIOR AL MODELO I-LINE
CATALOGO, HCP12MG600UL, BREAKER PRINCIPAL LLA36200
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2#1/0 AWG RHH-RHW2 (F) 1[R[ 2
TAC-R1 208 19262 92,6 50 1#1/0 AWG RHH-RHW2 (N) | 30 1,11 2/125 2/30 0,98 32 ﬁ‘:z ﬁv\,\\l,g _Tr::ﬁ ((:7) 32 |12,0| 2500 | 208 PORTON ELECTRICO
1#6 AWG THHN (T) 3|s| 4
2#4 AWG THHN (F) 5|T| 6 2#5 AWG THHN (F)
T-CEP1-1A 208 6358 30,6 38 1#4 AWG THHN (N) 22 1,06 2/70 2/50 1,37 22 1#6 AWG THHN (N) 38 22 | 6779 | 208 T-CEP1-2B
1#6 AWG THHN (T) 7 |R| 8 1#8 AWG THHN (T)
2#4 AWG THHN (F) 9 (S|10 2#6 AWG THHN (F)
T-CEP1-1B 208 8337 40,1 38 1#4 AWG THHN (N) 22 1,06 2/70 2/50 1,79 60 1#6 AWG THHN (N) 38 60 | 3850 | 208 T-CEP1-2A
1#6 AWG THHN (T) 11|T]12 1#8 AWG THHN (T)
13|(R| 14
15(s | 16
17(T| 18
19 R | 20 3#10AWG THHN(F)
2#3/0 AWG RHH-RHW2 (F) 20|s | 22 3/30 0,10 0,5 1#10AWG THHN(N) 2 |oo| o 208 SUPRESOR 120 KA
TCcs 208 24674 118,6 75 1#3/0 AWG RHH-RHW2(N) | 50 1,49 2/150 1#10AWG THHN(T)
1#4 AWG THHN (T) 22 (T |24
Potencia Fase R 17449
Potencia Fase S 29311
Potencia Fase T 24999
Total Potencia Instalada (W) 71759 CORRIENTE LiNEA 199,2 MIiNIMA CORRIENTE CORTO CIRCUITO 18 KA
Factor de potencia 0,95
Factor demanda 0,50
Total Potencia Demanda (VA) 37768
Datos Acometida
CIRCUITO ALIMENTADOR HILOS LINEAS (AWG) NEUTRO (AWG) TIERRA (AWG) CONDUCTO (mm) CAIDA TENSION (%)
TRE 5 3#250MCM RHH-RHW2(F) |  1#250 MCM RHERHW?2 (N) 1#1/0 AWG THHN (T) 100 2,7
DISTANCIA (m) 92
Datos Tablero
FASES/HILOS ESPACIOS B/N AISLADA 200% (S/N) B/T (S/N) Barras (A) Parche /EI;III)I;E;'L/\)AMOSOP' Interruptor principal (polos/A) Acometida Sup./Inf. (S/1)
3/5 30 S S 225 P 3/200 S
TABLERO ELECTRICO GENERAL DEL EDIFICIO 1 SECCION A SEGUNDO PISO (GERENCIA GENERAL) " "
UBICACION: SECRETARIA GERENCIA GENERAL Tablero "TGEN1-2A
DESCRIPCION: BARRAS DE 125 A, MONOFASICO, 4 HILOS. INTERRUPTOR PRINCIPAL INCORPORADO. IGUAL O SUPERIOR AL
MODELO QO16L125, BREAKER PRINCIPAL QOB270.
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TOMACORRIENTES GERENCIA T#12AWG THANGF) T#12AWG THAN(F) TOMACORRIENTES DE ING&ENIERIAS
Y SALA DE REUNIONES 120 1350 11,3 13 1#12AWG THHN(N) | 24| 3,03 | 1720 | 1 |R]| 2 1/20 1,40 12 1#12AWG THHN(N) 13 [10,4| 1250 | 120 SECRETARA Y S S
GERENCIA 1#12AWG THHN(T) 1#12AWG THHN(T) > JORGE LIZANO & ASOCIADOS
1#12AWG THHN(F) 1#12AWG THHN(F) T 20 ANIVERSARIO / 1998-2018
TOMACORRIENTES OFICINA | 120 1200 10,0 13 1#12AWG THHN(N) | 16| 1,79 | 1720 | 3 | s | 4 1/20 0,67 16 1#12AWG THHN(N) 13 |38 450 | 120 Rﬁg@g&iﬁ{gﬁ%i
1#12AWG THHN(T) 1#12AWG THHN(T) Ingenierias Jorge Lizano & Asociados
1#12AWG THHN(F) TEL: (506) 2105-0700
5 |r]| 6 1120 224 | 16 1#12AWG THHNQN) | 13 [156| 1500 | 120 T R o FAX: (506) 2224-5693
1#12AWG THHN(T) e-mail: jorgelizano@jjlcr.com
T#12AWG THHN(F) T#10AWG THHN(F) "
TOMACORRIENTES OFICINA | 120 1500 12,5 13 1#12AWG THHN(N) | 20| 2,80 | 1720 | 7 | s| 8 1/20 2,13 29 1#10AWG THHN(N) 19 [13,0| 1250 | 120 |[TOMACORRIENTES DE OFICINAS WWW.Ij|.CI'
1#12AWG THHN(T) 1#12AWG THHN(T)
#12AWG THHN(F) ) RESPONSABLE DEL DISENO:
9 |rR] 10 1/20 2,72 25 1#12AWG THHN(N) 19 [12,2]| 1168,5 | 120 ILUMINACION 1 L
1#12AWG THHN(T) ING.ARTHUR CHAVARRIA PEREZ IE-21256
11]s1 12 ING.BRAULIO LIZANO ACOSTA IE-15018
13”12 ING.JORGE LIZANO SEAS IE-669
15sl16] 27 INTERRUPTOR PRINCIPAL ING. RODOLFO RODRIGUEZ AGUILAR IE-17636
Potencia Fase R 5267 J i
Potencia Fase S 4400 DIRECCION TECNICA:
Total Potencia Instalada (W) 9667 : :
. CORRIENTE LiNEA 58,1 MiNIMA CORRIENTE CORTO CIRCUITO 10 KA
Factor de potencia 0,95 ’
Factor demanda 0,60
Total Potencia Demanda (VA) 6105 2.
Datos Acometida DIBUJO:
CIRCUITO ALIMENTADOR HILOS LINEAS (AWG) NEUTRO (AWG) TIERRA (AWG) CONDUCTO (mm) CAIDA TENSION (%) . .
TPEI 2#2 AWG THHN (F) 1#2 AWG THEN (N) 1#6 AWG THHN (T) 38 1.7 JOSUE MENDEZ MENDEZ
DISTANGIA (m) 3 KENNETH QUIROS RAMIREZ
Datos Tablero
FASES/HLOS ESPACIOS B/N AISLADA 200% (S/N) B/T (S/N) Barras (A) Parche/ EI(IE,‘}E%)AMOSOP' Interruptor principal (polos/A) Acometida Sup./Inf. (S/1) CONTENIDO:
1/4 16 S S 125 P 2/70 S
EDIFICIO 01: TABLEROS 02
INFORMACION
PROPIETARIO: CORBANA
, N° CATASTRO: S$J-1837952-2015
CORPORACION BANANERA NACIONAL PROVINGIA: SAN JOSE
~ , CANTON: SAN JOSE
QRBA NA PROYECTO: REDISENO ELECTRICO DE OFICINAS DISTRITO: ZAPOTE
CENTRALES CORBANA. EDIFICIO-1
ny ESCALA FECHA LAMINA
CORPORACION BANANERA NACIONAL
PLANO: C-462-ELE-DI-ED01-15-00
INDICADA FEBRERO 2019 15/17




